
2012年度 採水月
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月検　　査　　項　　目

採水場所:親田分団
水道法による基準

  一     般     細     菌 　１００  ｺ／mｌ  以 下     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     21

　大　   腸　   菌 　不   検   出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出2
　カドミウム及びその化合物 ０．０１  　 　mg/l以下    <0.00033

　水銀及びその化合物 ０．０００５   mg/l以下    <0.000054
　セレン及びその化合物 ０．０１       mg/l以下    <0.0015

  鉛及びその化合物 ０．０１　　  mg/l以下    <0.0016
　ヒ素及びその化合物 ０．０１       mg/l以下    <0.0017
　六価クロム化合物 ０．０５       mg/l以下    <0.0018

　ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ０．０１　　　 mg/l以下    <0.001    <0.001    <0.001    <0.0019
  硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 　　１０　mg／l   以 下     0.110

　フﾂ素及びその化合物 ０．８         mg/l以下     0.0511
　ほう素及びその化合物 １．０　       mg/l以下    <0.0112
　四　塩　化　炭　素 ０．００２     mg/l以下    <0.000213

　１,４－ジオキサン ０．０５       mg/l以下    <0.00514
　ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ０．０４       mg/l以下    <0.002    <0.002    <0.002    <0.00215

　ジクロロメタン ０．０２       mg/l以下    <0.00116
　テトラクロロエチレン ０．０１       mg/l以下    <0.00117

　トリクロロエチレン ０．０３       mg/l以下    <0.00118
　ベ　ン　ゼ　ン ０．０１       mg/l以下    <0.00119

　塩素酸 ０．６         mg/l以下    <0.05     0.13     0.13    <0.0520

　クロロ酢酸 ０．０２       mg/l以下    <0.002    <0.002    <0.002    <0.00221
　ク  ロ  ロ  ホ  ル  ム ０．０６    　 mg/l以下     0.0082     0.020     0.0086     0.004122

　ジクロロ酢酸 ０．０４       mg/l以下     0.007     0.007     0.004    <0.00423
　ジブロモクロロメタン ０．１　　　 　mg/l以下    <0.001    <0.001    <0.001    <0.00124

　臭　素　酸 ０．０１       mg/l以下    <0.001    <0.001    <0.001    <0.00125

　総 ト リ ハ ロ メ タ ン ０．１         mg/l以下     0.008     0.022     0.010     0.00426
　トリクロロ酢酸 ０．２　　     mg/l以下    <0.02    <0.02    <0.02    <0.0227

　ブロモジクロロメタン ０．０３       mg/l以下    <0.001     0.0013     0.0011    <0.00128
　ブ  ロ  モ  ホ  ル  ム ０．０９       mg/l以下    <0.001    <0.001    <0.001    <0.00129

　ホルムアルデヒド ０．０８　     mg/l以下    <0.005    <0.005    <0.005    <0.00530
　亜鉛及びその化合物 １．０         mg/l以下    <0.0131
　アルミニウム及びその化合物 ０．２　       mg/l以下     0.08132

　鉄及びその化合物 ０．３         mg/l以下    <0.0133
　銅及びその化合物 １．０       　mg/l以下     0.00234

　ナトリウム及びその化合物 ２００         mg/l以下     3.135
　マンガン及びその化合物 ０．０５       mg/l以下    <0.00136
　塩化物イオン 　２００　mg／l   以 下     4.6     3.5     3.3     4.0     3.4     3.5     3.1     3.0     3.6     5.6    1437

　カルシウム．マグネシウム等 ３００         mg/l以下     9.338
　蒸   発   残   留   物 ５００         mg/l以下   <5039

　陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤 ０．２        mg/l以下    <0.0240
　ジ　ェ　オ　ス　ミ　ン 0.00001        mg/l以下    <0.000001    <0.000001    <0.000001    <0.00000141

　２－メチルイソボルネオ－ル 0.00001        mg/l以下    <0.000001    <0.000001    <0.000001    <0.00000142
　非ｲｵﾝ界面活性剤 ０．０２       mg/l以下    <0.00243
　フ  ｴ  ノ  －   ル  類 ０．００５     mg/l以下    <0.000544

　有機物等（ＴＯＣ） 　　５　mg／l   以 下    <0.3    <0.3     0.3     0.4    <0.3    <0.3    <0.3     0.3    <0.3    <0.3    <0.345

　ｐ　Ｈ　値 　　　５．８－８．６     7.1     7.2     7.3     7.0     7.1     7.2     7.3     7.3     7.1     7.2     7.246

  味 　　　異常でないこと  異常なし  異常なし  異常なし  異常なし  異常なし  異常なし  異常なし  異常なし  異常なし  異常なし  異常なし47
  臭     気 　　　 異常でないこと  異常なし  異常なし  異常なし  異常なし  異常なし  異常なし  異常なし  異常なし  異常なし  異常なし  異常なし48
　色     度 　    ５　度　　　以 下    <1    <1    <1    <1    <1    <1    <1    <1    <1    <1    <149

　濁     度 　    ２　度　　　以 下    <0.1    <0.1    <0.1    <0.1    <0.1    <0.1    <0.1    <0.1    <0.1    <0.1    <0.150


